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ABSTRACT 
Indispensable steam to turn turbines and for the purposes boiling at a palm oil mill, produced by 
boilers. Steam quality depends on the quality of the combustion chamber. The fuel quality 
depending on the heating value of the fuel used. Fuel used at factory of palm oil is fibers and shell 
is which fibers and shell composition with the comparison, fibers 70% and shell 30%. The fuel 
heating value of fibers and shell calculated by using the formula of Dulong and Petit, later then the 
heating value from calculation compared by oil heating value and coal heating value from 
literature. The Highest Heating Value (HHV) and Lowest Heating Value (LHV) on the fibers and 
shell is small compared to the heating value of oil and coal despite having little value fibers and 
shell still efficient enough to fuel a boiler because availability of fuel are still pretty much in the 
factory of palm oil. 
Keywords : Fuel Heating Value, Fiber, Shell 
 
I. PENDAHULUAN 
Boiler (ketel uap) merupakan salah 
satu mesin yang memegang peranan sangat 
penting dalam sebuah pabrik kelapa sawit 
dalam proses menghasilkan kualitas minyak 
sawit. Dalam pengoperasian boiler (ketel uap) 
haruslah diperhatikan jenis bahan bakar dan 
nilai kalor (heating value) dari bahan bakar 
tersebut. Sehingga boiler (ketel uap) dapat 
bekerja dengan baik, sehingga uap (steam) 
yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan 
pabrik kelapa sawit tersebut dalam 
menghasilkan minyak sawit.  
PT. Bio Nusantara Teknologi yang 
terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah, 
Provinsi Bengkulu merupakan perusahaan 
swasta nasional melakukan kegiatan dalam 
bidang penanaman dan pengolahan minyak 
kelapa sawit menjadi minyak sawit mentah 
(cruide palm oil; CPO) 
 
II.   LANDASAN  TEORI 
2.1 Boiler (Ketel Uap) 
Boiler adalah kombinasi antara sistem-
sistem dan peralatan yang dipakai untuk 
mengubah energi kimia bahan bakar menjadi 
energi termal dan pemindahan energi termal 
yang dihasilkan ke fluida atau air digunakan 
pada proses bertekanan tinggi untuk membuat 
uap air atau steam. Uap (steam) yang 
dihasilkan mempunyai suhu  dan tekanan 
tertentu sehingga dapat beroprasi seefisien 
mungkin. Boiler terdiri dari dua bagian yaitu 
satu bagian untuk membangkitkan panas 
melalui pembakaran bahan bakar (ruang 
bakar) dan bagian lain yaitu alat untuk 
menguapkan air melalui dinding atau 
permukaan pemanas boiler. Mekanisme sistem 
pembakaran bermacam-macam, tergantung 
jenis bahan bakar yang digunakan. 
2.2 Persamaan yang digunakan 
Untuk menghitung nilai kalor pada bahan 
bakar dapat dihitung dengan menggunakan 
persamaan atau rumus Dulong dan Petit : 
2.2.1 HHV (Highest heating value) 




                  ...............................2.1 
2.2.2  LHV (Lowest Heating Value) 
             (       )      
  ...........................................................2.2 
Dimana: 
C= komposisi karbon dalam bahan bakar 
H2= komposisi hidrogen dalam bahan bakar 
O2= komposisi oksigen dalam bahan bakar 
S= komposisi sulfur dalam bahan bakar 
H2O= komposisi uap air dalam bahan bakar 
2.3      Klasifikasi Ketel Uap (Boiler) 
2.3.1 Ketel-ketel Lorong Api dan Ketel-
ketel Pipa Api 
A. Ketel Lorong Api 
Yaitu ketel api dan gas asap yang digunakan 
untuk memanaskan air dan uap. Dimana 
lorong-lorong api dikelilingi oleh air atau uap 
yang akan dipanaskan. Ketel lorong api ini 
dapat menghasilakan uap 500-5000 kg/jam, 
karena garis tengah silinder cukup besar, maka 
ketel ini hanya tahan terhadap tekanan uap 
paling tinggi 16 atm dan suhu 350C. bahan 
bakar yang digunakn harus baik, karena 
kerangka api tidak dapat dibuat secara 
mekanis, ketel uap ini juaga lebih mudah 
dibersihkan.  
B. Ketel Dengan Pipa Api 
Pada ketel pipa api, gas-gas asap panas 
mengalir melalui bagian dalam pipa-pipa air, 
sedangkan air ketel mengelilingi pipa-pipa itu 
dari luar, yang termasuk dalam golongan ketel 
ini ialah: 
1. Ketel Schots 
2. Ketel Lokomotif 
3. Ketel Lokomobil 
4. Ketel Cochran 
2.3.2  Ketel Pipa Air Biasa 
Yaitu ketel-ketel air atau uap didalam 
pipa-pipa atau tabung-tabung yang dipanasi 
oleh api atau asap di bagian luarnya. Ketel-
ketel pipa air pada umumnya bertekanan 





 ,dengan produksi uap mencapai 
1000 ton uap setiap jamnya. Jenis-jenis ketel 
ini mempunyai efisiensi total yang lebih besar 
dari ketel-ketel pipa api. Peralatan-peralatan 
pada ketel ini umumnya sudah tidak lagi 
dilayani dengan tangan (manual). 
Yang termasuk dalam golongan ketel-
ketel pipa air biasa ialah: 
1. Ketel Seksi (Section Boiler) dan bebrapa 
variannya. 
2. Ketel Yarraw dan Ketel-ketel Berpipa 
Terjal serta beberapa variannya. 
3. Ketel-D (D-Boiler) atau Ketel dengan Dua 
Drum. 
4. Ketel Pancaran dan beberapa variannya. 
2.3.3 Ketel Pipa Air dengan Perencanaan 
Khusus 
Ketel-ketel pipa air jenis ini dirancang dengan 
berbagai maksud, antara lain digunakan untuk 
tekanan-tekanan tinggi dan tekanan super 
kritis, melebihi 225 kg/cm
2
.  
2.4 Bahan Bakar 
Bahan bakar yang digunakan didalam ketel 
uap pada umumnya diklasifikasikan sebagai 
berikut: 
1. Bahan Bakar Padat 
a. Kayu, sampah, ampas tebu, kulit kelapa, 
kulit biji, dan lain-lain. 
b. Batu bara 
c. Kokas 
d. Serabut fiber dan cangkang 
2.  Bahan bakar cair yaitu berbagai jenis 
minyak bakar. 
3.  Bahan Bakar Gas 
4.  Bahan Bakar Nuklir 
2.5 Boiler  Merk Takuma 
Boiler Takuma ada beberapa tipe N & NS 
dengan bahan bakar sisa kayu, bagasse, kelapa 
sawit dll. Ketel ini dirancang dengan sistem 
balanced draft dan sirkulasi natural. Ketel ini 
adalah tipe dengan konstruksi dinding dapur 
didinginkan dengan air, dapat menyerap panas 
radiasi secara efektif dalam dapur pembakaran 
(combustion camber), hingga mempunyai 
efisiensi yang tinggi dan sangat fleksibel 
terhadap fluktuasi beban. Ketel dengan 
konstruksi sederhana, kokoh dan kompak ini 
menjamin kemudahan dalam pengoperasian 
dan pengamanannya, dengan faktor keamanan 
yang tinggi, sehingga mempunyai umur 
ekonomis relatif panjang.  
 
Gambar 2.1 Boiler Takuma Seri N-325-600 
2.6 Cangkang (Shell) 
Cangkang merupakan hasil samping pengolahan 
kelapa sawit dimana dapat dimanfaatkan 
sebagai bahan bakar boiler, selain itu dapat 
juga dijadikan sebagai arang. cangkang, 
tandan kosong serta serat dapat dijadikan 
pembangkit listrik. Diagram Alur pemanfaatan 
Tandan Kosong, Cangkang, dan Serat menjadi 
Listrik. 
Berdasarkan  tebal  dan  tipisnya  cangkang, 
dikenal tipe-tipe kelapa sawit sebagai berikut.  
a.  Tipe  dura, tipe ini memiliki  ciri-ciri  
daging  buah (mesocarp)  tipis,  cangkang  
(endocarp)   tebal  (2-8  mm),  inti  
(endosperm)  besar, dan  tidak  terdapat  cincin  
serabut. Prosentase  daging  buah  35-60  %  
dengan rendemen  minyak  17-18  %.  Adapun  
tipe Deli  dura  adalah  tipe  dura  yang  
berasal dari  Kebun  Raya  Bogor  (aslinya  
dari Afrika  yang  dimasukkan  tahun  1848), 
kemudian  dikembangkan  di  Deli  yaitu 
daerah  sekitar  Medan  (dahulu  kerajaan 
Deli).  Dewasa  ini  tipe  Deli  dura  banyak 
digunakan dalam pemuliaan kelapa sawit.  
b.  Tipe  pisifera,  tipe  ini  memiliki  
ciri-ciri daging  buah  tebal,  tidak  mempunyai 
cangkang  tetapi  terdapat  cincin  serabut yang  
mengelilingi  inti.  Intinya  kecil sekali  bila  
dibandingkan  dengan  tipe Dura  ataupun  
Tenera.  Perbandingan daging buah  terhadap 
buahnya tinggi dan kandungan  minyak  tinggi.  
Bunga  kelapa sawit  tipe  Pisifera  biasanya  
steril.  Kelapa sawit  tipe  ini  hanya  dipakai  
sebagai “pohon  bapak”  dalam  persilangan  
tipe Dura atau Deli Dura.  
c.  Tipe  tenera,  tipe  ini  merupakan  
hasil silang  antara  tipe  Dura  dan  Pisifera.  
Tipe ini  memiliki  tebal  cangkang  0.5-4  
mm, mempunyai  cincin  serabut  walaupun 
tidak  sebanyak  Pisifera,  sedangkanintinya  
kecil.  Perbandingan  daging  buah terhadap  
buah  60-90  %,  rendemen minyak 22-24 %  
 
Gambar 2.2 Cangkang (Shell) Kelapa Sawit 
2.7  Serabut (Fiber)  
Serabut merupakan hasil dari pencacahan 
TKKS yang masih dapat dimanfaat kembali. 
Serabur digunakan sebagai bahan bakar boiler. 
Selain itu, serabut juga dapat dimanfaatkan 
pada industri mebel dan lain-lain. Contohnya 
yaitu sofa dimana isi sofa selain busa adalah 
serat. Hal ini membuat sofa menjadi awet dan 
tahan lama. Selain sofa, ada juga keset kaki 
dll. Sehingga limbah kelapa sawit 
tidak menyebabkan masalah terhadap masyarakat serta 
lingkungan. Akan tetapi serabut biasanya banyak 
digunakan unatuk bahan bakar boiler.salain dibuat sof a 
dan keset kaki serabut kelapa sawit juga  dijadikan 
sebagai pupuk tanaman kelapa sawit itu sendiri. 
 
Gambar 2.6 Serabut (Fiber) Kelapa Sawit 
 
III. METODE  PENELITIAN 


















Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
3.2 Pengambilan Data 
       Pengumpulan data dilakukan dengan cara 
mengamati boiler beropersi secara langsung di 
lapangan bahwa boiler dioperasikan 
mengunakan bahan bakar cangkang (shell) dan 
serat (fiber) dimana komposisi dari cangkang 
30% dan serat 70%. Adapun data yang 
diperoleh dari komposisi kimia bahan bakar 
adalah 
Komposisi kimia bahan bakar  
a. Serabut (Fiber) (100%)  





















b. Cangkang (Shell) 100% 





Abu (Ash) dan lain-lain =6,0%=0,060 
Total=100%=1,000 
c. Serabut (Fiber) (70%) dan Cangkang 
(Shell) (30%) 





Abu (Ash) dan lain-lain =6,48%=0,0648 
Total=100%=1,000 
(Sumber laboratorium PT Bio Nusantara 
Teknologi) 
IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Perhitungan dan Hasil  
4.1.1 Perhitungan Nilai Kalor Pada 
Serabut (fiber) 100 % 
Serabut (Fiber) (100%)  





Abu (Ash) dan lain-lain =7,9%=0,079 
Total=100%=1,000 
HHV=Hightest Heating Value (Nilai Kalor 
Tinggi) 





 = 33.950 (0,426) + 144.200⌊      
     
 
⌋       (     )   /kg 
 = 14.462,7+144.200(0,052-0,04)+18,8 
  /kg 
 = 14.462,7+1730,4+18,8   /kg 
 = 16.211,8   /kg  = 3.872,18843 
kkal/ kg 
LHV= Lowest Heating Value (Nilai Kalor 
Rendah) 
             (       )   /kg 
 = 16.211,8 – 
2.400(0,120+9(0,052))   /kg 
 = 16.211,8 – 1.411,2   /kg 
 = 14800   /kg = 3.534,98 kkal/kg 
4.1.2 Perhitungan nilai kalor pada 
Cangkang 100 % 
Cangkang (Shell) 100% 





Abu (Ash) dan lain-lain =6,0%=0,060 
Total=100%=1,000 
HHV=Hightest Heating Value (Nilai Kalor 
Tinggi) 





 = 33.950 (0,504) + 144.200⌊      
     
 
⌋       (     )   /kg 
 = 16.959,6 + 144.200(0,058-
0,04275)+18,8   /kg 
 = 16.959,6 +2.199,05 + 18,8   /kg 
 = 19.177,45   /kg = 4.580,533933 
kkal/kg 
LHV= Lowest Heating Value (Nilai Kalor 
Rendah) 
             (       )   /kg 
 = 19.177,45  – 2.400(0,34 + 
9(0,058))   /kg 
 = 19.177,45 – 2.068,8   /kg 
 = 17.108,65   /kg = 4.086,40105 
kkal/kg 
4.1.3 Perhitungan nilai kalor pada 
serabut (fiber) 70% dan Cangkang 
30 % 
Serabut (Fiber) (70%) dan Cangkang 
(Shell) (30%) 





Abu (Ash) dan lain-lain =6,48%=0,0648 
Total=100%=1,000 
HHV=Hightest Heating Value (Nilai Kalor 
Tinggi) 





 = 33.950 (0,446) + 144.200⌊       
      
 
⌋       (      )   /kg 
 = 15.141,7 + 144.200(0,0532-
0,04065)+26,32   /kg 
 = 15.141,7 +1.809,71 + 26,32   /kg 
 = 16.977,73   /kg = 4.055,13081 
kkal/kg  
LHV= Lowest Heating Value (Nilai Kalor 
Rendah) 
             (       )   /kg 
 = 16.977,73– 2.400(0,1082 + 
9(0,0532))   /kg 
 = 16.977,73   1408,8   /kg 
 = 15.568,93   /kg = 3.718,63893 
kkal/kg 
Cangkang (Shell) 30% 





 = 33.950 (0,446) + 144.200⌊      
      
 
⌋       (      )   /kg 
 = 15.141,7 + 144.200(0,058-0,06565) 
+ 26,32   /kg 
 = 15.141,7 – 1824,72  + 26,32   /kg 
 = 13.344,72   /kg = 3.187,38637 
kkal/kg  
                 (    
   )   /kg 
 = 13.344,72 .30%– 2.400(0,1082 + 
9(0,0532))   /kg 
 = 4003,416 – 1408,8   /kg 
 = 2.594,616   /kg = 619,72403 
kkal/kg 
Maka berdasarkan rumus dulong dan petit 
diperoleh nilai kalor bahan bakar sebagai 
berikut : 
Tabel 4.1 Perbandingan Data Hasil 
Perhitungan HHV dan LHV 
ITEM NILAI HHV NILAI LHV 
Serabut 
 100% 






































Dari hasil pengamatan dari bahan bakar 
serabut dan cangkang didapat nilai kalor bahan 
bakar cangkang 100% yaitu HHV 
19.177,45    /kg (4.580,533933 kkal/kg) dan 
LHV 17.108,65   /kg (4.086,40105 kkal/kg) 
masih lebih besar dibandingakan dengan nilai 
kalor bahan bakar serabut  100% HHV 
16.211,8    /kg (3.872,18843 kkal/ kg) dan 
LHV 14800   /kg(3.534,98 Kkal/kg). Akan 
tetapi bila dibandingkan dengan bahan bakar 
minyak dan batu bara nilai kalor serabut 100% 
dan cangkang 100% masih lebih kecil 
dibandingkan dengan bahan bakar minyak dan 
batu bara.Tetapi berdasarkan pertimbangan 
mengingat persediaan bahan bakar serabut dan 
cangkang yang cukup banyak tersedia maka 
kedua bahan bakar ini dicampur dengan 
komposisi ideal yaitu 70% serabut dan 30% 
cangkang. 
Dari hasil pengamatan nilai kalor bahan 
bakar serabut 70% memiliki nilai yang besar  
HHV 16.977,73    /kg (4.055,13081 kkal/kg) 
dan LHV 15.568,93   /kg (3.718,63893 
kkal/kg) dibandingkan dengan cangkang 30% 
HHV 13.344,72    /kg (3.18738637 kkal/kg) 
dan LHV 2.594,616   /kg (619,72403 
kkal/kg). Akan tetapi bila dibandingkan 
dengan bahan bakar minyak dan batu bara 
nilai kalor bahan bakar serabut 70% dan 
cangkang 30% masih cukup kecil.Walaupun 
memiliki nilai kalor yang cukup kecil 
dibandingkan minyak dan batu bara serabut 
70% dan cangkang 30 % masih dianggap 
cukup efesien untuk bahan bakar boiler 
dikarnakan jumlah persediaan bahan bakar 
cukup banyak sehingga cangkang dan serabut 
yang tidak terpakai bisa dijual dan dijadikan 
pupuk untuk tanaman sawit tersebut. Sehingga 
tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup 
besar untuk pembelian bahan bakar minyak 
dan batu bara.  




















HPO 10.335,56 0,985 1.452,17 
LSO 10.554,96 0,920 1.424,74 
R20/20 10.746,00 0,910 1.399,41 
LO10 10.865,40 0,840 1.384,03 
PARAF
FIN 
11.094,65 0,794 1.355,43 
DIESE
L 
10.984,65 0,880 1.368,99 
Sumber :http://www.ffsrefiners.com/combustion 
handbook.pdf. 








































≤26,0 ≥7.228 2.080,53 
Sumber 
:http://courses.washington.edu/me341/hw3 
V.  KESIMPULAN 
Dari hasil pengamatan di dapat 
disimpulkan bahwa : 
 Nilai kalor bahan bakar serabut dan 
cangkang lebih kecil dibandingkan 
dengan bahan bakar solar dan batu 
bara,dimana bahan bakar serabut dan 
cangkang memiliki nilai ekonomis 
tidak banyak mengeluarkan biaya. 
 Walaupun memiliki nilai kalor yang 
kecil bahan bakar dianggap cukup 
efektif untuk menghemat biaya dimana 
serabut yang lebih banyak digunakan 
yaitu 70% sedangkan cangkang hanya 
30% selebihnya cangkang dapat dijual 
kembali sehingga tidak perlu 
mengeluarkan biaya sedikitpun. 
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